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05 - ESPUMA DE POLIURETANO;

01 - TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE;

02 - TUBULAÇÃO ELÉTRICA;

04 - TUBO DE PVC ø 100mm;

07 - LAJE;

06 - PAREDE;

LEGENDA:

01

01

02

04

04

03

08

06

07

04

08

07

06

05

03

04

05

03 - ISOLAMENTO TÉRMICO A BASE DE ESPUMA DE

POLIURETANO EXPANDIDO (THERMOFLEX) COM # 13mm;

08 - TELHADO.

CANTONEIRA - CALHA ELÉTRICA
TIPO C - 75 x 50cm

CANTONEIRA - CALHA ELÉTRICA
TIPO C - 75 x 50cm

MODELO DIAMETRO DA TUBULAÇÃO
FRIGORÍFICA x ISOLAMENTO mm

FXT-13 13 x 19

FXT-16

FXT-19

FXT-22

FXT-25

FXT-28

FXT-32

FXT-35

FXT-42

16 x 19

19 x 19

22 x 19

25 x 19

28 x 19

32 x 19

35 x 19

42 x 19

SPRSPR

CANTONEIRA - CALHA ELÉTRICA
TIPO C - 75 x 50cm

CANTONEIRA - CALHA ELÉTRICA
TIPO C - 75 x 50cm

PERIFERIA EXTERNA DO ISOLAMENTO
PERIFERIA EXTERNA DO SUPORTE

SPR SPR

0.2200 LEGENDA:
EI:      ESPESSURA DO ISOLAMENTO

TG:    TUBULAÇÃO DE GÁS
TL:     TUBULAÇÃO DE GÁS

SUPORTE LC FIX - MODELO  -  FXT 

SUPORTE LC FIX - MODELO  -  FXR 

ALVENARIA
BASE EM

UNIDADE EVAPORADORA
CONDICIONADOR SPLIT

LÍQUIDO
LINHA DE

LINHA DE
DRENAGEM

NA SAÍDA DO
SIFÃO INVERTIDO

EVAPORADOR

FORRO

h = alt. do evap.
LINHA DE
SUCÇÃO

INCLINAÇÃO NOS 
TRECHOS HORIZONTAIS

10 mm A CADA 2 m.

UNIDADE CONDENSADORA
CONDICIONADOR SPLIT

02 - ISOLAMENTO A BASE DE ESPUMA DE ELASTOMÉRICA ANTI CHAMAS

LEGENDA:
01 - TUBO DE COBRE SEM COSTURA - ESPESSURA MÍNIMA 1/32";

(ARMAFLEX) COM ESPESSURA # 13 mm;

ESMALTE DE PROTEÇÃO ARMAFINISH.01

02
03

01

02

01 - CONDICIONADOR DE AR TIPO HI-WALL;

02 - CAIXA DE PASSAGEM POLAR;

05 - TUBULAÇÕES DE DRENAGEM.

LEGENDA:

03 - TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS;

04 - TUBULAÇÕES ELÉTRICAS;

02

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

03

04

05

01

02

02

01

02

01

PAREDE

PAREDE

5

5

FOLHA A1 - 841 x 594mm
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